
RÉFECTION D'UNE INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE 3,4 KWC DÉFAILLANTE

Cette installation présentait 2 défauts majeurs:- Des
infiltrations d'eau liées à la technique d'intégration
utilisée, les panneaux ont donc été tous démontés
pour mettre en place un bac acier - Les panneaux
ont été installés sur 4 pentes de toits différentes
dont 2 se trouvaient au nord est... Afin de gagner en
production et d'avoir une structure homogène, 2
toitures sud ouest ont été privillégiées
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